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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 
Проверьте комплектность и отсутствие повреждений оборудования, и в случае несоответствия заказу 
обратитесь к дилеру RIELLO, где было приобретено оборудование. 

 
Монтаж и техническое обслуживание котла RTQ RIELLO должен производиться специализированной 
организацией, имеющей разрешение на данный род деятельности, в соответствии с действующим 
законодательством и нормативами и в соответствии с рекомендациями компании RIELLO, приведёнными в 
настоящем руководстве.  

 
Запрещается использовать котел не по назначению. 
Концерн RIELLO снимает с себя всякую ответственность за нанесенный людям, животным или предметам 
ущерб, вызванный допущенными при монтаже и техническом обслуживании ошибками и неправильной 
эксплуатацией. 

 
При обнаружении течи воды в котле, немедленно отключите электрическое питание, перекройте подачу воды и 
топлива в котел и поставьте в известность сервисную организацию. 

 
Периодически проверяйте, чтобы давление в котле было более 1 бар и ниже максимально допустимого 
предела, установленного для данного котла. В противном случае обратитесь в сервисную службу. 

 
Если котел не использовался долгое время, рекомендуется вызвать представителей сервисной службы, которые 
должны выполнить следующие операции: 

- Перевести главный выключатель на панели управления и на электрощите в положение «выкл.» 
- Закрыть вентиль подачи топлива и воды в котел; 
- если есть опасность замерзания, слить воду из системы отопления. 

 
Необходимо проводить техническое обслуживание котла, по крайней мере, один раз в год. 

 

 

Данная инструкция является неотъемлемой частью котла. Поэтому ее необходимо бережно сохранять. Она 
должно ВСЕГДА находиться рядом с котлом, даже в случае передачи котла другому владельцу или переноса 
котла в другое место. 
В случае повреждения или утери инструкции, ее можно получить в сервисной службе или у дилера RIELLO.  

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Напоминаем, что эксплуатация изделий, в которых используется топливо, электроэнергия и вода требует 
соблюдения некоторых основных правил безопасности, а именно: 

 
Запрещена эксплуатация котла RTQ RIELLO детям и инвалидам без посторонней помощи. 

 
Запрещено включать электрические устройства и приборы, например выключатели, бытовую технику и прочее, 
если вы почувствовали запах газа или запах продуктов горения. В этом случае: 

- Откройте окна и двери и проветрите помещение; 
- Закройте вентиль подачи газа; 
- немедленно вызовите представителя сервисной службы. 

 
Запрещено дотрагиваться до котла, если вы стоите босиком и некоторые участки вашего тела намочены водой. 

 
Запрещено производить какие бы то ни было работы или чистку котла, до того как будет отключено 
электропитание. Для этого  переведите главный выключатель на панели управления и на электрощите в 
положение «выкл.» 

 
 Запрещено вносить изменения в работу устройств безопасности и контроля не получив разрешение и 
рекомендации от производителя котла. 

 
Запрещено тянуть, рвать, скручивать электропровода, выходящие из котла, даже если отключено 
электропитание. 

 
Запрещено затыкать или уменьшать размер вентиляционных отверстий в помещении, где установлен котел.   

 
Запрещено подвергать котел воздействию атмосферных осадков. Он не предназначен для наружного монтажа и 
не имеет автоматических систем защиты от замерзания. 

 
Запрещено отключать котел, если внешняя температура опустилась ниже 0°С (опасность обледенения). 

 
Запрещено хранить горючие материалы и вещества в помещении, где установлен котел. 

 
Запрещено разбрасывать или оставлять в доступных для детей местах упаковочный материал (картон, 
железные скобы, пластиковые мешки и прочее), поскольку он является потенциальным источником опасности. 
Его необходимо утилизировать в соответствии с действующим законодательством 
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ОПИСАНИЕ КОТЛА 
 

Стальные котлы марки RIELLO RTQ имеют горизонтальную инверсионную камеру сгорания с 
концентрическим расположением дымогарных труб. Котлы предназначены для нагрева воды в системах 
теплоснабжения. 

В тракте дымовых газов котла создаётся небольшое избыточное давление, которое 
обеспечивает равномерную работу и предотвращает тепловой удар. 

Основные технические данные: 
- геометрическая форма топочного пространства котла специально разработана для достижения 

оптимального соотношения между объемом камеры сгорания и поверхностью теплообмена. 
- материалы подобраны таким образом, чтобы обеспечить максимальный срок службы котла. 

Внутри пучка дымогарных труб находятся турбуляторы, изготовленные из нержавеющей стали, 
которые позволяют регулировать давление в камере сгорания и температуру дымовых газов. Они 
равномерно распределяют тепловую нагрузку и оптимизируют работу горелки.  

Корпус котла имеет хорошую теплоизоляцию (обмуровку), состоящую из стекловаты высокой 
плотности. Для удобства и простоты технического обслуживания и операций по очистке внутренних 
элементов котла, он имеет дверцу на передней панели и съемную дымосборную камеру. 

Дверцу на передней панели можно открывать, не демонтируя горелку. 
 

 
 
 
1 -  Горелка 
2 - Глазок контроля пламени 
3 - Передняя дверца 
4 - Панели облицовки 
5 - Дымогарные трубы 
6 - Гильзы для датчиков температуры 
7 - Прямой трубопровод системы отопления 

8 - Турбуляторы 
9 -    Камера сгорания  
10  -     Патрубок дымовых газов 
11 -     Дымосборная камера 
12 - Смотровой люк 
13 - Слив конденсата 
14   -    Обратный трубопровод системы отопления 
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ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Пульты управления RIELLO 5000 учитывают как различные потребности отопительной системы 
в целом, так и отдельных устройств, из которых она состоит. 

В зависимости от потребностей системы отопления на котлы могут быть установлены 
следующие модели пультов управления. 

 
TMR 2 – термостатический пульт 
для управления одноконтурным 
котлом с одно или 
двухступенчатой горелкой; 

CL-M - климатический электронный пульт для управления 
модуляционной, одно- или двухступенчатой горелкой, встроенным 
или отдельно стоящим бойлером-аккумулятором или проточным 
теплообменником ГВС. Каскадное управление группой до четырех 
котлов. Возможность управления 6-ю отдельными контурами 
отопления (при заказе дополнительных блоков управления). 

Пульт Energylogic – термостатический пульт для управления одноступенчатой горелкой и 
циркуляционным насосом системы отопления. 
 
EB/T – термостатический пульт для управления одно - или двухступенчатой горелкой, отдельно стоящим 
бойлером-аккумулятором и циркуляционным насосом системы отопления. 
 

 
Пульт управления котла поставляется по отдельному заказу. 

 
Котлы не оборудованы гильзой для установки датчика температуры на обратном трубопроводе. 
Ее должна предусмотреть монтажная организация при установке котла.   

 
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ГОРЕЛКИ 
Горелки, рекомендуемые для использования на котлах  RIELLO RTQ: 

ГОРЕЛКИ КОТЕЛ 

Модель Артикул 50 64 82 105 Удлинитель 
головки 

1 ст. GULLIVER BS1 3761112 •     

1 ст. GULLIVER BS2 3761212  • •   

1 ст. GULLIVER BS3 3761316    •  

2 ст. GULLIVER BS1D 3761512 •     

2 ст. GULLIVER BS2D 3761612  • •   

ГА
З 

2 ст. GULLIVER BS3D 3761712    •  

1 ст. GULLIVER RG 2 3737700  • •   

1 ст. GULLIVER RG 3 3739300    •  

1 ст. GULLIVER RG 4S 3737000      

2 ст. GULLIVER RG 2D 3738000  • •   Д
И
З.

 
ТО
ПЛ
И
В
О

 

2 ст. GULLIVER RG 3D 3739400    •  

1 ст. В140         •    _ 

1 ст. В200   •   _ Отраб. 
масло 

1 ст. В340 / В375     • _ 

1 ст. RIELLO 40 D8 3481701      Газ/ 
диз. 1 ст. RIELLO 40 D17 3482601      

 
При использовании с котлом вентиляторных 
горелок необходимо убедиться, что: 
 

- мощность горелки соответствует мощности 
котла; 

- длина и диаметр головки горелки 
соответствует размерам, приведенным в 
таблице. 

 

После того, как горелка установлена на котел, 
пространство между головкой горелки и 
огнеупорным материалом дверцы, необходимо 
заполнить керамической прокладкой (А), которая 
входит в комплект поставки котла.  
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МОДЕЛЬ RTQ 
 50 64 82 105 
Головка горелки L мин. (мм) 150 150 240 240 
Отверстие в дверце Ø (мм) 110 110 140 140 
 

 
Длина головки горелки не должна превышать табличную длину более чем на 20% (кроме 
горелок на отработанном масле). 

 

 
Если длина головки горелки меньше, чем значение, указанное в таблице, то её нельзя 
использовать.  

 
ФЛАНЕЦ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОРЕЛКИ 
 
Котлы комплектуются фланцем для установки горелки. В таблице указаны присоединительные размеры 
для фланцев. 
 
МОДЕЛЬ RTQ 
 
 50 64 82 105 
Ø(мм) 110 110 140 140 
 А (мм) 106 106 120 120 
Резьба M8 M8 M8 M8 

     

 
 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

 
Котел можно идентифицировать с помощью: 
 
- Таблички с заводским номером 
Она прикреплена к корпусу котла и на ней 
указаны заводской номер, модель, топочная 
мощность котла.  
 
 
 
- Таблички с техническими данными 
На ней приведены технические данные и 
характеристики котла. 
Она находится в пакете с документами и 
организация, осуществляющая монтаж котла, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА ПРИКРЕПИТЬ ЕЕ, по 
окончании монтажа, спереди вверху на одной 
из боковых облицовочных панелей, так, чтобы 
табличку было видно. 
В случае утери таблички, обратитесь для 
получения ее дубликата в фирму, 
осуществляющую техническое обслуживание 
продукции RIELLO. 

 
 

 
Отсутствие табличек затрудняет идентификацию котла, усложняет монтаж и техническое 
обслуживание. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

RTQ  ОПИСАНИЕ 50 64 82 105  
Топливо  ГАЗ / ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО / (ОТРАБ. МАСЛО)  

мин 35 55 70 90 кВт 
Топочная мощность 

макс 55 (41.6) 70 (58.3) 90 115 
(99.6/110) кВт 

мин 32,6 51,3 65,5 84,4 кВт Номинальная 
теплопроизводительность макс 50,7 (35.4) 64,6 (50) 83,1 106,3 

(84/93) кВт 

Расход природного газа при макс. 
мощности* 5,9 7,5 9,7 12,3 нм3/ч 

КПД при минимальной мощности 93,1 93,3 93,5 93,8 % 
КПД при максимальной мощности  92,2 (85) 92,3 (85) 92,3 (85) 92,4 (85)  % 
Потери тепла через облицовку котла <1,5 % 
Температура дымовых газов (ΔT) 182 (250) 167 (250) 177 (250) 170 (250) °C 
Массовый расход дымовых газов 0,024 0,03 0,039 0,051 кг/с 
Сопротивление камеры сгорания 0,3 0,8 0,75 1,4 мбар 
Объём камеры сгорания 37,8 45,2 80,2 97,43 дм3 
Общий объем дымовых газов в котле 62,2 73,4 119,1 139,7 дм3 
Общая поверхность теплообмена 1,9 2,5 3,02 3,62 м2 
Объемная тепловая напряженность 1447 1511 1122 1186 кВт/м3 
Удельная тепловая напряженность 26,7 25,8 27,5 29,4 кВт/м 2 
Максимальное рабочее давление 5 бар 
Максимальная допустимая температура 115 °C 
Максимальная рабочая температура 110 °C 
Минимальная допустимая температура 
воды в обратном трубопроводе 50 °C 

Гидравлическое сопротивление котла при 
∆Т = 10°С 26 34 61 68 мбар 

Гидравлическое сопротивление котла при 
∆Т = 20°С 6 7 13 20 мбар 

Объём воды 71 87 103 126 литры 
Турбуляторы (для отработанного масла не 
исп.) 14 16 22 22 шт. 

*- при теплотворной способности природного газа 8000 ккал/нм3  
 

 
Дымоход должен обеспечивать минимальное разрежение, за «нулевое» принимается давление 
в топке котла. 

 



ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

Первый запуск котла RTQ RIELLO должен производиться специализированной организацией, 
имеющей соответствующие лицензии и разрешения, после чего котел может работать в автоматическом 
режиме. 

Однако перед обслуживающим персоналом, может встать задача самому запустить котел, не прибегая 
к помощи специализированной организации, например, после длительного периода простоя. 

В этом случае обслуживающий персонал должен выполнить следующую последовательность 
действий: 
 

- Убедитесь, что запорные вентили на 
топливном трубопроводе и трубопроводе 
системы отопления открыты. 

 

 
  

- убедитесь, что давление в воды в котле, в 
холодном состоянии, никогда не опускается 
ниже значения 1 бар и не поднимается 
выше максимального допустимого предела 
для данного котла 

 

  
 
- если котел имеет устройства 

терморегулирования или 
хронотермостат/ы, убедитесь, что они 
«включены» 

 

 

  
 
- поверните в нужное положение комнатный 

хронотермостат/термостаты или 
терморегулятор (примерно 20°С) если он 
установлен 

  

  
 
- включите главный выключатель в 

электрическом щитке 
 

 

  
  
- отрегулируйте термостат котла, который 

находится на пульте управления 
 

 

 
- переведите главный выключатель на пульте 

управления в положение 1 «включено», при 
этом должна загореться зеленая сигнальная 
лампочка. 
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При включении котла происходит розжиг горелки, котел запускается и будет работать до тех пор, пока 
не будет достигнута заданная температура. 

Последующие пуски и остановки будут осуществляться автоматически, на основании установленного 
значения температуры, при этом не требуется какого-либо вмешательства в работу котла. 
 

Если котел не включается или работает неправильно, будет произведена «АВАРИЙНАЯ 
ОСТАНОВКА», об этом просигнализирует красная «кнопка/световой индикатор», расположенная на горелке и 
сигнальная лампа на пульте управления. 

 

 
После «АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ» подождите приблизительно 30 секунд перед новым 
запуском. 

Для того чтобы снова запустить котел нажмите «кнопку/световой индикатор» на горелке и подождите, 
пока не появится пламя. 

Если котел не разожжется, эту процедуру можно повторить максимум 2 – 3 раза, после чего 
необходимо обратиться в сервисную службу. 
 
 

ОТКЛЮЧЕНИЕ НА НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
 
Если оборудование необходимо отключить на короткий период времени, выполните следующую 
последовательность действий: 
 

- Переведите главный выключатель на 
пульте управления в положение 0 
«выключено» и убедитесь, что погасла 
зеленая сигнальная лампочка 

 
  

- Переведите главный выключатель котла в 
положение «выключено» 

 Если наружная температура может 
опуститься ниже НУЛЯ, (возникает опасность 
замерзания воды), НЕЛЬЗЯ выполнять 
вышеописанную процедуру. 

 

 
В этом случае необходимо выполнить следующую последовательность действий: 

 
- Установите термостат котла на 

минимальное значение (60°С) 

 
  

 
- Если есть терморегуляторы или комнатные 

программируемые таймеры, убедитесь в 
том, что они включены или установлены в 
режим «защита от замерзания».  
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ОТКЛЮЧЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
 

Если котел необходимо отключить на 
длительный период времени, действуйте 
следующим образом: 
 
- Переведите главный выключатель на 

пульте управления в положение 0 
«выключено» и убедитесь, что погасла 
зеленая сигнальная лампочка 

 

  
 
- Переведите главный выключатель котла в 

положение «выключено» 
 

 

 
  

- Закройте вентили на трубопроводе топлива  
и на трубопроводе отопления 

- Если существует опасность замерзания 
воды, слейте воду из системы отопления. 

 
  

 
Если вам трудно выполнить вышеописанную процедуру, обратитесь в сервисную службу. 

 
 
 
ЧИСТКА  
 

Облицовку котла можно чистить влажной тряпкой, смоченной в мыльной воде. 
Если пятно трудновыводимое, смочите тряпку в 50% смеси денатурированного спирта и воды или 

используйте специальные чистящие средства. 
По окончании чистки тщательно высушите котел. 

 
 

 
Чистка камеры сгорания и частей, контактирующих с дымовыми газами должна периодически 
осуществляться сервисной службой (смотри страницу 25). 

 
 

 
Нельзя использовать для чистки губки, смоченные абразивными средствами или моющими 
средствами в виде порошка. 

 
 

 
Запрещено выполнять операции чистки, не отключив электропитание котла. Для этого 
переведите главный выключатель системы и выключатель в пульте управления в положение 
«выключено». 
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ПРИЕМКА КОТЛА 
 
 
Стальные котлы RTQ RIELLO поставляются в виде 2 отдельных грузовых мест: 

 
 

1) КОРПУС КОТЛА, к которому прикреплен 
пакет с документами (А), в котором 
находятся: 

- Инструкция по монтажу, эксплуатации и 
обслуживанию; 

- Табличка с техническими данными (она 
крепится к облицовке при монтаже котла); 

ВНИМАНИЕ! 
Вместе с котлом поставляются: 
- внешняя теплоизоляция корпуса котла  
- комплект турбуляторов 
- крюки для крепления турбуляторов 
 
Все эти компоненты при транспортировке 
располагаются в топке котла.  
 

 
 

Инструкция по эксплуатации является 
неотъемлемой частью котла. Еe 
рекомендуется прочитать и хранить с 
котлом. 

 

 

 
 

 
 

 
2) ОБЛИЦОВКА в комплекте с крепежом  
 
 
 
 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
Пульт управления котла заказывается и 
поставляется отдельно. 

 
 
 
 
 
 



 14 

 
РАЗМЕРЫ И ВЕС 

 

 
 

RTQ 
ОПИСАНИЕ 

50 64 82 105 
 

A – Ширина 605 605 705 705 мм 
A1 – Ширина основания 560 560 660 660 мм 
B – Длина 830 980 910 1060 мм 
B1 – Длина основания 623 773 672 822 мм 
C – Высота 605 605 740 740 мм 
D – Ось горелки дымохода 310 310 384 384 мм 
D1 – Высота до оси дымохода 325 325 384 384 мм 
Е – Выступ дверцы 110 110 135 135 мм 
Вес котла 119 140 177 201 кг 
Вес облицовки 18 20 22 24 кг 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

 
Перемещение котлов RTQ RIELLO производите аккуратно, заранее позаботьтесь о том, чтобы у вас в 

наличии были такелажные приспособления, соответствующие весу котлов. 
Перед установкой котла отвинтите крепежные винты и снимите деревянное основание. 

 
Используйте соответствующие средства, предусмотренные правилами техники безопасности. 

 

 

 
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОТЛА 

Стальные котлы RIELLO RTQ, должны устанавливаться в помещениях, которые предназначеных 
исключительно для данного оборудования. Помещение, в котором устанавливается котел, должно 
соответствовать действующим СНиПам и должно иметь вентиляционные отверстия соответствующего 
сечения. 

Желательно установить котел чуть выше уровня пола, чтобы свести к минимуму количество пыли, 
которое засасывается вентилятором горелки. 

Трубопровод подачи газа должен быть проложен таки образом, чтобы можно было, во-первых, 
снимать облицовку котла, а во-вторых, открывать дверцу котла, не снимая горелку. 

 
При установке оставьте место для доступа к устройствам безопасности и регулирования и для 
проведения работ по техническому обслуживанию. 

 

 
В случае, если горелка работает на газе, который тяжелее воздуха, электрооборудование 
должно находиться на высоте не менее 500 мм от уровня пола. 

 

 
Нельзя устанавливать котел на улице, поскольку он не рассчитан для работы на открытом 
воздухе и не имеет автоматических противооблединительных систем. 

 
УСТАНОВКА В СТАРОЙ СИСТЕМЕ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
Когда котел устанавливается в старой системе, или при модернизации системы, убедитесь, что: 
- дымоход способен выдерживать температуру продуктов сгорания, и что его конструкция удовлетворяет 
действующим нормативам. Дымоход должен быть как можно более прямолинейным, герметичным, 
изолированным, не иметь сужений и не должен быть засорен; 

- электропроводка проложена квалифицированными специалистами с соблюдением действующих 
нормативов; 

- линия подачи топлива и бак с топливом, если таковой имеется, выполнены в соответствии с 
действующими нормативами; 

- расширительные баки могут полностью вместить тот объём жидкости, который добавляется при 
нагревании системы; 

- производительность, напор и направление потока циркуляционных насосов соответствует требуемым 
параметрам; 

- система отопления промыта, прочищена от грязи, от накипи, из нее удален воздух и она проверена на 
герметичность; 

- имеется система водоподготовки, в том случае, если подаваемая/подпиточная вода не отвечает 
стандартным требованиям (смотри страницу 17). 

 



 16 

 
УСТАНОВКА КОТЛА 
 
Котел RIELLO RTQ можно установить следующим 
образом: 
 
 
 
 
На пол или постаменте 
Такой вариант используется при отсутствие в 
системе бойлера аккумулятора ГВС.  
 

 
При установке без постамента следует с 
большим вниманием относиться к чистоте 
пола под установленной горелкой. Из-за  
маленького расстояния между горелкой и 
полом возможно засасывание грязи  
вентилятором горелки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На бойлер 
Этот вариант является самым подходящим для 
системы смешанного типа (отопление и ГВС).  
В этом случае котел RIELLO RTQ комплектуется 
бойлером RIELLO 7300, который спроектирован с 
таким расчетом, чтобы выдержать вес котла. 
Для гидравлического соединения котла с бойлером 
используются специальные комплекты: 

- для RTQ 50-64 – артикул 4030030 
- для RTQ 82-105 – артикул 4030022 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 

Котлы RIELLO RTQ предназначены для нагрева воды в системах теплоснабжения. 
Присоединительные размеры для гидравлических подключений указаны в таблице. 

 

 
Необходимо учесть габаритные размеры пульта управления, который устанавливается сверху. 

 
 

 
 
 

RTQ ОПИСАНИЕ 
50 64 82 105 

 

A – обратная -пол 85 85 110 110 мм 
B – подача-обратная 455 455 552 552 мм 
C – выступ патрубка дымовых газов 50 50 60 60 Ø 
D – слив конденсата -обратная 75 75 85 85 Ø 
E - подача 1 ¼ ‘ 1 ¼’ 1 ½ ‘ 1 ½ ‘ Ø 
F – обратная  1 ¼ ‘ 1 ¼’ 1 ½ ‘ 1 ½ ‘ Ø 
G – слив конденсата ½’ ½’ ½’ ½’ Ø 
H – гильзы для датчиков ½’ – Ø 16 Ø 
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА – СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

 

 
 
1 – Котел 
2 – Коллекторы системы 
3 – Запорные вентили 
4 – Циркуляционные насосы 

системы 
5 – Обратные клапаны 
6 – Автовоздушник 
7 – Предохранительный клапан 

котла 
8 – Вентиль слива воды из котла 
9 – Расширительный бак 
10 – Редукционный клапан 
11 –  Вентиль заполнения системы 
12 –Бойлер RIELLO 7200 V PLUS 
13 – Вентиль слива из бойлера 
14 – Расширительный бак для ГВС 
15 – Фильтр умягчитель воды 
16 – Редуктор давления 
17 – Антиконденсатный насос 

 

 
 
1 – Котел 
2 – Коллекторы системы 
3 – Запорные вентили 
4 – Циркуляционные насосы 

системы 
5 – Обратные клапаны 
6 – Автовоздушник 
7 – Предохранительный клапан 

котла 
8 – Вентиль слива воды из котла 
9 – Расширительный бак 
10 – Редукционный клапан 
11 –  Вентиль заполнения системы 
12 –Бойлер RIELLO 7300 
13 – Рециркуляционный насос ГВС 
14 – Предохранительный клапан 
15 – Фильтр умягчитель воды 
16 – Кран для слива бойлера 

 

 
Выбор и монтаж частей системы находятся в компетенции монтажника, который должен 
руководствоваться действующими нормативами и правилами монтажа. 

 

 
В системах отопления, в которых залит антифриз, необходимо использовать гидравлические 
разъединители (стрелки). 
Водно-химический режим должен обеспечивать работу котла без отложения накипи и шлама на 

поверхностях теплообмена. Качество сетевой и подпиточной воды должно соответствовать требованиям РД 
24.031.120-91. 

Способ химводоподготовки выбирается специализированной организацией, проектирующей 
котельную, с учётом качества исходной воды и требований, предъявляемых к сетевой и подпиточной воде. 

Перед пуском котла в работу необходимо произвести ревизию тепловых сетей. Устранить утечки и 
произвести промывку теплосети. Способы и методы промывки устанавливает специализированная 
организация, в зависимости от местных условий. 

Внимание! Категорически запрещается ввод котла в эксплуатацию без подготовленных (промытых) 
тепловых сетей и без обеспечения требуемых показателей качества сетевой и подпиточной воды, во 
избежание последующего загрязнения котла шламом и накипью. 
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АНТИКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС 

 
              Чтобы избежать образования конденсата в тракте 
дымоудаления котла, во время переходного режима 
работы и во время выхода на нормальный рабочий 
режим, необходимо установить между подающей и 
обратной линией котла антиконденсатный насос. 
Производительность этого насоса должна составлять от 
20% до 30% от производительности циркуляционного 
насоса котла. Он должен обеспечивать температуру воды 
на входе в котел не менее 55°С и должен отключаться с 
задержкой по крайней мере 3 минуты в случае 
отключения котла на длительный период времени (полное 
отключение на ночь, на выходные, и так далее). 

 

 

 
Чтобы измерять реальную температуру воды в обратном трубопроводе, с тем, чтобы управлять 
антиконденсатным насосом или для управления функциями выхода в рабочий режим, в случае 
систем с терморегуляцией, необходимо установить гильзу для датчика температуры на расстоянии 
3 – 5 диаметров обратного трубопровода перед точкой врезки воды, идущей от антиконденсатного 
насоса. 

 

 
Если в системе имеются терморегуляторы помимо тех, которые находятся на пульте управления 
котла, они должны быть совместимы как в части электрических соединений, так и в части рабочей 
логики. 

 
УДАЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 
 

            Дымоотводящая труба и присоединение к дымоходу должны 
соответствовать действующим СНиПам. Дымоходы должны быть 
жесткими, герметичными, жароустойчивыми, устойчивыми к 
конденсату и механическому воздействию. 

           При использовании в качестве топлива отработанных 
масел диаметр дымохода необходимо увеличить на 30 – 50 мм. 

 
МОДЕЛЬ RTQ 
 
 50 64 82 105 

Ø (мм) 139 139 179 179 
H 1(мм) 325 325 384 384 
H 2(мм) с 
бойлером 950 950 1010 1010 
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Дымоход должен обеспечивать минимальное разрежение, предусмотренное действующими 
нормативами, за «нулевое значение» принимается давление в топке котла. 

 

 
Если дымоходы и дымоотводящие трубы не соответствуют требованиям или неправильно 
рассчитаны, это может привести к увеличению уровня шума при работе котла, вызвать 
образование конденсата, что отрицательно скажется на параметрах горения. 

 

 
Дымоходы без теплоизоляции являются потенциальным источником опасности. 

 

 
Герметичность стыков обеспечивается специальными материалами, устойчивыми к 
температурам до 250°С (например замазки, мастики, силиконовые составы). 

 
 
ПЕТЛИ ДВЕРЦЫ 
 
На котлах установлено только 2 петли, поэтому дверцу котла можно открывать только слева направо. 
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МОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ 
 
− Вставьте нижний край боковых панелей (1) в продольную балку основания (2), а верхнюю кромку вставьте 

в прорези (А), которые имеются в торцевых частях котла 
− Стяните боковые панели и поперечную балку (3) с помощью болтов, входящих в комплект поставки 
− Установите пульт управления на верхнюю панель (4) котла, следуя инструкциям, приведенным в 

руководстве на пульт управления 
− Подготовьте провода, необходимые для электрических соединений и вставьте баллончики/датчики в 

специальные гильзы для них предназначенные. 
− Вставьте кабельные сальники, входящие в комплект поставки, в специальные предназначенные для них 

гнёзда в облицовке котла 
− Установите панель (4), которая полностью закрывает котёл сверху. 
 

 
 

 
 

 
- Для заземления корпуса котла на передней его части имеется специальный контакт. 
Соедините его с латунным стержнем, который находится внутри пульта управления. 

- Для выполнения электрических подключений следуйте указаниям руководств на выбранный 
пульт управления RIELLO 5000 и на установленную горелку. 
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ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ПУСКУ 
 
Перед тем, как производить розжиг и проверку 
работоспособности котлов RTQ RIELLO, убедитесь, 
что: 
-   удалена защитная прокладка (1) между дверцей 
котла и дымогарными трубами 
 
 
 
 
 
 
 
 
- турбуляторы (2) установлены правильно 

(горизонтально) внутри дымогарных труб, а 
фиксирующие защёлки (3) упираются в трубную 
решетку (4)   

 
 
 
 
 
 
 
 
- вентили на трубопроводе воды и на 
трубопроводе топлива открыты 

 
 
 
 
 
 
- топливо поступает 

 
 
 
 
 
 
- в расширительный бак закачано правильное 
давление 

 
 
 
 
 
- в холодном состоянии давление в котле 
превышает значение 1 бар и не превышает 
максимального допустимого значения для 
данного котла 

- из котла и системы отопления удален воздух 
 
- к котлу подключены электропитание и 
компоненты (горелка, насос, пульт управления, 
термостаты, и так далее). 

 

 обязательно соблюдайте полярность 
подключения фаза – нейтраль. 

 Обязательно заземлите котел.  
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ПЕРВЫЙ ПУСК 
 
После того, как вы осуществили подготовительные 
работы, для пуска котла необходимо выполнить 
следующую последовательность действий: 
 
 

- если в системе имеются терморегуляторы 
или хронотермостаты, убедитесь, что они 
включены  

  
- Установите хронотермостаты или 

терморегуляторы, установленные в 
помещениях на требуемую температуру 
(приблизительно 20°С) 

 
 

  
 
- включите главный выключатель в 

электрическом щитке 
 

 
  

 
- отрегулируйте термостат котла, который 

находится на пульте управления 
 

 
  

- включите главный выключатель на пульте 
управления (положение 1, включено) и 
убедитесь в том, что загорелась зеленая 
сигнальная лампа. 

 

 
 
 

Котел выполнит процедуру розжига, и после запуска будет работать до тех пор, пока не будут 
достигнуты заданные значения температур. 
 

Если произошли какие-либо неполадки в работе, произойдет «АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА» котла, о 
чем сигнализирует красная «кнопка / световой индикатор», которая расположена на горелке и красная 
сигнальная лампа на пульте управления. 
 

 
После «АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ» подождите примерно 30 секунд, перед тем, как снова 
запускать котел. 

 
Чтобы возобновить работу, нажмите красную «кнопку / световой индикатор», которая расположена на 

горелке и подождите, пока не произойдет розжиг. 
 

Если розжига не произошло, эту процедуру можно повторять максимум  2 – 3 раза, после чего 
проверьте следующее: 

- все ли вы делаете так, как описано в руководстве по эксплуатации горелки; 
- прочтите главу «подготовка к первому пуску»; 
- выполнены ли электрические подключения согласно схеме, прилагаемой к пульту управления. 



 24 

 
ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПУСКА 
 
После пуска необходимо убедиться, что котел 
останавливается и затем вновь включается: 

- при изменении настроек термостата котла 

- при выключении и включении главного 
выключателя на пульте управления 

- при изменении настройки комнатного 
термостата, программируемого таймера 
или контроллеров температуры 

 
Проверьте герметичность прокладок на дверце. 
Если вы обнаружили, что продукты сгорания 
просачиваются наружу, отрегулируйте дверцу как 
описано на странице 24. 
 
 
 
Убедитесь, что циркуляционные насосы 
вращаются свободно, и проверьте направление их 
вращения. 
 
 
 
Выключите главный выключатель системы, и 
убедитесь в том, что котел выполнил полную 
остановку. 
 
 
 
 
 
Если все условия соблюдены, вновь запустите 
котел, проверьте качество сгорания топлива 
(анализ дымовых газов), расход топлива и 
герметичность прокладки дверцы. 
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  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
 

Настоятельно рекомендуем проводить периодическое техническое обслуживание котла (не реже 
одного раза в год). Это позволит вам уменьшить расход топлива, снизить образование загрязняющих веществ 
во время сгорания и обеспечит надежную работу котла. 
 

Напоминаем, что техническое обслуживание может проводить сервисная организация, имеющая 
специальные разрешения и лицензии. 
 

Перед началом технического обслуживания рекомендуется провести анализ продуктов сгорания, 
который даст вам информацию о том, какие меры необходимо предпринять. 
 
 
ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ 
 

- отключите электропитание, переведя 
главный выключатель котла в положение 
«выключено» 

 

 
  

- закройте запорные вентили на 
трубопроводе топлива   

 

   
  
- Убедитесь в том, что предохранительные 

болты (1) затянуты. 

          Чтобы открыть дверцу достаточно полностью 
отвинтить основные фиксирующие болты (2), 
которые будут держаться на раме сами по себе. 
 
 
РЕГУЛИРОВКИ ДВЕРЦЫ 
 
             Чтобы не произошло опасного выхода 
продуктов горения (топочные газы под давлением), 
дверца должна постоянно и равномерно опираться 
на двойную прокладку. Для регулирования дверцы 
выполните следующую последовательность 
действий: 

− Прикройте дверцу и закрутите основные 
фиксирующие болты (2) до такой степени, чтобы 
прокладки начали сдавливаться 

− Ослабьте предохранительные болты (1) и 
полностью затяните основные фиксирующие 
болты (2) дверцы 

− Затяните предохранительные болты (1). 

  После каждого технического обслуживания 
проверяйте регулировку дверцы. 

 



 26 

 
ЧИСТКА КОТЛА 
 

Чистка котла и снятие углеродистых отложений с поверхности теплообменника – это операция, 
которую необходимо осуществлять, по крайней мере, один раз в год. Это необходимое условие для 
продления срока службы котла и для поддержания его теплотехнических характеристик (экономичность 
расхода топлива). 
− Для выполнения процедуры чистки откройте переднюю дверцу (1) и выньте турбуляторы (2).  

 
- При замене одного или нескольких турбуляторов, проверьте соответствии их характеристик 

данному котлу, с помощью приведенной далее таблицы. 

− С помощью ерша (3) или других подходящих приспособлений, очистите внутреннюю поверхность камеры 
сгорания и каналы дымовых газов. 

− Удалите отложения, скопившиеся в дымовой камере через отверстие, которое закрыто смотровым лючком 
(4). 

Если требуется провести более тщательную чистку, снимите крышку дымовой камеры (5), и замените 
прокладку из стекловолокна, прежде чем ставить крышку на место. 

Периодически проверяйте, не засорился ли слив конденсата (6). 
По окончании процедуры чистки вновь поставьте на место все компоненты действуя в порядке, 

обратном к вышеописанному. 

 
Если вы используете горелки на жидком топливе, показатель задымленности (сажевое число) которых 
больше 3, каждые 300 часов работы выполняйте следующие процедуры: 

- чистите поверхности теплообмена котла 
- проверяйте состояние турбуляторов и прочищайте их (замените, если они износились). 

 

RTQ МОДЕЛЬ 
50 64 82 105 

Длина (мм) 625 625 625 802 
Количество волн 10 10 10 13 
Высота волн (мм) 14 16 22 22 
Длина стопора (мм) 89 89 89 89 
 

 



 27 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 
НЕИСПРАВНОСТЬ    ПРИЧИНА   УСТРАНЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Котел быстро 
загрязняется 

Горелка плохо 
отрегулирована 

Засорен дымоход 

Загрязнен канал подвода 
воздуха к горелке  

Проверьте, как отрегулирована 
горелка (анализ дымовых газов) 

Очистите дымогарные трубы и 
дымоход 

Очистите канал подвода 
воздуха к горелке 

Котел не 
достигает 
заданной 
температуры 
или не 
происходит 
воспламенен
ие топлива 

Загрязнен корпус котла 

Соединение котел / горелка 

Недостаточная 
производительность горелки 

Очистите дымогарные трубы 

Проверьте технические данные 
и настройки 

Проверьте настройки горелки 

Регулировочный термостат Проверьте, исправен ли он 
Проверьте, какая установлена 
температура 

Происходит 
остановка котла 
по тепловой 
защите и 
загорается 
сигнальная 
лампа на пульте 
управления 

Регулировочный 
термостат 

Отсутствует вода 
Присутствует воздух 

Проверьте, исправен ли он 
Проверьте заданную температуру 
Проверьте электропроводку 
Проверьте термостатические 
баллончики датчиков 

Проверьте давление в системе 
Проверьте воздушный клапан 
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НЕИСПРАВНОСТЬ    ПРИЧИНА   УСТРАНЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Котел достигает 
заданной 
температуры, но  
система 
отопления 
холодная 

Воздух в системе 

Неисправен 
циркуляционный насос 

Термостат минимальной 
температуры (если таковой 
имеется) 

Выпустите воздух из системы 

Восстановите работу насоса 

Проверьте установленную 
температуру 

Запах 
продуктов 
сгорания 

Дымовые газы 
просачиваются в 
помещение 

Убедитесь, что корпус котла 
чист. 
Проверьте чистоту дымохода. 
Проверьте герметичность 
котла, дымогарных труб и 
дымохода. 
Проверьте герметичность 
дверцы 

Часто 
срабатывает 
предохрани-
тельный 
клапан 

Давление в контуре 
системы  

Расширительный бак 
системы 

Проверьте давление  
Проверьте редуктор давления 
Проверьте настройки 

Проверьте его работу 



Меры предосторожности 

 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Данная Инструкция является НЕОТЪЕМЛЕМОЙ частью котла. Инструкция  должна ВСЕГДА находиться рядом с 
котлом, либо в непосредственной близости, даже в случае смены владельца или пользователя, а также в 
случае использования котла в другой системе отопления. 

Чтобы создать наилучшие условия для установки, эксплуатации и сервисного обслуживания водогрейных 
котлов  Riello - Energylogic, необходимо строго соблюдать требования, изложенные в Инструкции.  

ВНИМАНИЕ: Котел Riello - Energylogic не предназначен для использования в опасной среде, 
содержащей легковоспламеняющиеся пары и возгораемую пыль, либо хлорированные или 
галогенизированные углеводороды. Не подвергайте котел воздействию воды, снега или других 
атмосферных осадков. 

ВАЖНО: Агрегат должен быть гарантированно обеспечен всем необходимым для соблюдения Условий 
Эксплуатации. В случае если оборудование будет находиться в бездействии при температуре ниже нуля 

0
С, 

необходимо, чтобы система отопления была защищена от мороза.  

ВНИМАНИЕ: Не используйте  котел Riello - Energylogic  как единственный источник тепла! 
                         Необходимо наличие резервного (аварийного) теплового оборудования.  
Данный котел разработан как вспомогательный источник тепла, позволяющий использовать отработанные 
масла в качестве экономичного топлива. Долгая и безупречная эксплуатация агрегата зависит от качества 
используемого топлива.  

ВАЖНО: Используйте только отработанные масла, соответствующие общим техническим условиям для групп 
ММО и МИО по ГОСТ 21046-86* ОКП 02 5892  *Издание с Изменениями № 1,2,утвержденными в декабре 1990 г., 
июне 1991 г. (ИУС 3-91,9-91). 
Такие как : отработанные автомобильные картерные, трансмиссионные, АТF  на минеральной и синтетической 
основе с температурой вспышки не выше 204 °С.  
Не используйте старые, загрязненные, содержащие абразив и не соответствующие общим техническим условиям 

масла.  
Отработанные масла, содержащие абразивные частицы и другие механические примеси, воду, 

консистентные смазки, а так же легковоспламеняющиеся вещества (бензин, ацетон, лакокрасочные 
материалы, спирты и т.д.) могут привести к поломке и, как следствие, прекращению работы агрегата !   
В связи с этим, необходимо соблюдать особые меры предосторожности по использованию и хранению 
отработанных масел при эксплуатации водогрейного котла Riello - Energylogic. 

ВАЖНО: Непосредственно после распаковки агрегата уточните электрические и механические характеристики. 
Также проверьте агрегат на наличие возможных повреждений при перевозке. В случае обнаружения 
повреждений предъявите претензию транспортной компании. Перед упаковкой на заводе агрегат прошел 
испытания, проверку и находился в отличном состоянии. В случае недопоставки проверьте, значатся ли в перечне 
поставляемого оборудования недостающие позиции. В ином случае необходимо предъявить претензию по 
недостающим позициям. 

Для того чтобы воспользоваться долгосрочными преимуществами сжигания отработанного масла в 
мультитопливном котле Riello - Energylogic, НЕОБХОДИМО соблюдать Правила установки, эксплуатации и 
обслуживания данного оборудования. 

Монтаж котла Riello - Energylogicдолжен производиться ТОЛЬКО организацией, имеющей соответствующее 
разрешение Energylogic на производство этих работ. 

При неправильном монтаже, эксплуатации или отсутствии документально подтвержденного обслуживания 

гарантийные обязательства теряют силу!!! 



 

Меры предосторожности 
 

В любой камере сгорания (топке), предназначенной для сжигания газа, дизельного топлива или 
отработанного масла, газообразные продукты сгорания не могут выходить из топки без достаточной тяги 
в дымовой трубе (дымоходе). При недостаточной тяге возникает дефицит воздуха для нормального 
сгорания, пламя становится темнее, объемнее, что указывает на неполное сгорание отработанного масла.  

При избыточной тяге в дымоходе процесс горения перестает быть стабильным, возникает риск 
перегрева дымогарных труб, дымохода и даже отрыва пламени от ствола горелки. Касательно оборудования 
на отработанных маслах, тяга (разрежение в топке) является одним из ключевых параметров корректной 
работы горелки. 

Даже при правильной установке котла  и адекватных параметрах тяги засорение дымогарных труб 
теплообменника  со временем уменьшит показатель тяги в топке котла. Сжигание отработанного масла 
схоже с  сжиганием древесины-  в камере сгорания и дымоходе скапливается сухая зола. Удалять ее необходимо 
ДО ухудшения тяги, чтобы обеспечить корректную работу горелки и стабильный КПД.  
 
ВНИМАНИЕ: Техническое Обслуживание котла производить по необходимости, но не менее двух раз в 
отопительный сезон. 
 
ВАЖНО: Если котел не использовался долгое время или необходима его остановка на летний период, 
рекомендуется вызвать сервисную службу дилера Energylogic в Вашем регионе  для проведения работ по 
Консервации, Техническому Обслуживанию, или Пуско-наладке. 
 
ВНИМАНИЕ: При обнаружении течи в котле перекройте подачу воды и немедленно предупредите сервисную 
службу дилера Energylogic в Вашем регионе. 
 
ВАЖНО: Периодически проверяйте, чтобы давление в системе отопления было более 1 бар и ниже максимально 
допустимого предела, установленного для данного котла. В противном случае измените показатель до нормы. 
 
 
 
 
 
 
 

В случае повреждения или утери руководства, обратитесь к дилеру Energylogic в Вашем  регионе  для 

получения другого экземпляра. Стоимость дополнительного экземпляра согласно прас-листа.



Меры предосторожности 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Напоминаем, что эксплуатация изделий, в которых применяется жидкое топливо, электроэнергия и вода, требует 
соблюдения некоторых основных правил безопасности. 

ЗАПРЕЩЕНА эксплуатация водогрейного котла Riello - Energylogic персоналом, не имеющим достаточной 
квалификации. 
ВАЖНО: При обнаружении утечки топлива потребитель обязан незамедлительно вызвать специалистов для её 
устранения или устранить ее самостоятельно ! 

ЗАПРЕЩЕНО включать электрические устройства и приборы, например выключатели, бытовую технику и прочее, 
если вы почувствовали сильный запах паров топлива.  
В этом случае: откройте окна и двери и проветрите помещение, обесточьте оборудование, немедленно 
вызовите представителя обслуживающей организации. 
ВНИМАНИЕ: Перед проведением любых работ с отопительной установкой следует полностью (!!!) обесточить ее, 
например, аварийным электровыключателем. Обеспечьте защиту отопительной установки от случайного включения. 
Выключения системы управления котла недостаточно! 

ЗАПРЕЩЕНО: 

- производить какие бы то ни было работы или чистку котла, до того как будет отключено электропитание; 
- дотрагиваться до котла, если вы стоите босиком и некоторые участки вашего тела смочены водой; 
- вносить изменения в работу устройств безопасности и контроля не  получив письменного разрешения и 
рекомендаций от производителя данного устройства; 
- тянуть, рвать, скручивать электропровода, выходящие из котла, даже если отключено электропитание. 
ВАЖНО: Монтаж и переоборудование разрешается выполнять только уполномоченной специализированной фирме. 
Переоборудование деталей системы отвода дымовых газов запрещается.  

ЗАПРЕЩЕНО: 

- подвергать котел воздействию атмосферных осадков. Он не спроектирован для наружного использования и не 
имеет автоматических систем  против замерзания. Помещение, где установлено оборудование, должно быть 
защищено от холода; 
- отключать котел, если внешняя температура опустилась ниже 0°С (опасность замерзания). 
При монтаже и эксплуатации отопительной установки соблюдайте требования техники безопасности, а также 
технические и общие нормы и правила! 

ЗАПРЕЩЕНО: закрывать или уменьшать сечение отверстий для приточно-вытяжной вентиляции в дверях, окнах и 
стенах  в помещении, где установлен котел. 
Если установлены герметичные окна, то нужно обеспечить подачу воздуха для горения. 
ВНИМАНИЕ: Недостаточный приток свежего воздуха в помещение может привести к опасным отравлениям 
дымовыми газами. 

ЗАПРЕЩЕНО: допускать загрязнение воздуха для горения и воздуха помещения агрессивными веществами (например, 
галогенуглеводородами, соединениями хлора или фтора) а так же пылью. Это позволяет предотвратить коррозию и 
замыкание электроконтактов. 

ЗАПРЕЩЕНО:  
- хранить горючие и легковоспламеняющиеся материалы и вещества в помещении, где установлен котел (бумагу, 
растворители, красители и т.п.). 
- разбрасывать или оставлять в доступных для детей местах упаковочный материал (картон, железные скобы, 
пластиковые мешки и прочее), поскольку он является потенциальным источником опасности. 
ВНИМАНИЕ: Опасность повреждения людей и животных кипятком! Необходимо следить за эксплуатацией при 
температуре теплоносителя более 60 °C. 

ВАЖНО: Применяйте только оригинальные запасные части! Energylogic не несёт ответственности за повреждения, 
возникшие в результате применения запасных частей, поставленных не Energylogic, а так же за правильную работу 
оборудования. 

Рекомендация для потребителя:  
Для получения в полном объеме гарантийной поддержки необходимо заключить договор с авторизованным 
дилером Energylogic в Вашем регионе на обслуживание оборудования.  

ВНИМАНИЕ: Обнаруженные неисправности должны быть сразу же устранены во избежание повреждения 
оборудования! 



Сведения о котле 

3. ОПИСАНИЕ 

Семейство стальных котлов марки Riello - Energylogic представляет собой водотрубные автоматические гер-
метизированные котлы, присоединяемые к вытяжной трубе, снабженные блочной  горелкой, использующей  
жидкое топливо, имеющие горизонтальную инверсионную камеру сгорания и пучок  концентрически 
расположенных, дымогарных труб. Котел адаптирован для эксплуатации в российских условиях. 

Эти котлы служат для нагрева воды в теплофикационных целях. Они предназначены для обогрева помещений, а 
также для производства горячей сантехнической воды, для этого котел комплектуют бойлером-аккумулятором. 
Геометрическая форма топочного пространства котла специально разработана для достижения оптимального 
соотношения между объемом камеры сгорания и поверхностью теплообмена. 

Внутри дымогарных труб находятся турбулизаторы (опция), изготовленные из нержавеющей стали, которые 
позволяют регулировать давление (разрежение)  в камере сгорания и температуру дымовых газов. Они равномерно 
распределяют тепловую нагрузку и увеличивают КПД. 

Корпус котла имеет хорошую теплоизоляцию (обмуровку), состоящую из стекловаты высокой плотности. 

Для удобства и простоты технического обслуживания и операций по очистке внутренних элементов котла, он имеет 
дверцу на передней панели и крышку на дымосборной камере. Дверцу на передней панели можно открыть как 
вправо так и влево при этом не демонтируя горелку.  

Панель управления, которой комплектуются стальные 
котлы Riello - Energylogic, изображена на 
рисунке. Она учитывает как различные 
потребности отопительной системы в целом, так и 
отдельных устройств. 
Управляет работой горелки и циркуляционного насо-
са системы отопления.  
Состоит из: 
1 . Главный выключатель; 
2 . Предохранитель; 
3 . Т1- Регулятор температуры - отвечает за 
включение и выключение горелки; 
4 . Т2 -Регулятор температуры – отвечает за 
включение и выключение циркуляционного насоса 
системы отопления; 
5 . TA - Аварийный термостат – отключает горелку при 
достижении предельной температуры теплоносителя 
в котле; 
6 . Термометр. 

ВНИМАНИЕ: При использовании горелки Energylogic сопло 
должно выходить за пределы плоскости теплоизоляции 
передней дверцы котла, на которую устанавливается горелка,  
на 10 - 15 мм. !!! 

Рис. 1 Термостатический пульт управления котлом 

Рис.    Требования к установке в котел горелки 
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Установка котла 

 
 

Минимальные размеры, указанные на приведенном ниже чертеже, должны соблюдаться для обеспечения 
достаточного пространства для доступа к котлу. 
 
ВНИМАНИЕ: Для того, чтобы избежать проблем, обусловленных слишком низкими температурами воздуха для 
горения (опасность замерзания воды в трубах и т.п.), воздух для горения необходимо предварительно прогревать. 
Обращаем Ваше внимание на то, что существует опасность коррозии при установке котлов в помещениях или вблизи 
помещений, атмосфера которых содержит соединения хлора или фтора. Например: парикмахерские салоны, 
промышленные помещения (растворители), холодильные установки, окрасочные камеры и т.д. 
 
ВАЖНО: Следует обеспечить достаточную вентиляцию для поступления в котельную воздуха, необходимого для 
горения. Площадь поперечного сечения и планировка системы вентиляции должны соответствовать действующим 
стандартам. 
 

Минимальные требования к помещению котельной: 

- Высота потолков не ниже 2,5 м; 

- Площадь не менее 6 м 
2 

на один котел; 

- Для простоты и удобства обслуживания и эксплуатации котел 
необходимо установить на бетонное или стальное основание 
- Стены помещения должны быть оштукатурены, пол выровнен, 

покрыт кафельной плиткой либо окрашен. 

- Входная дверь шириной не менее 100 см.  

- Окно естественного освещения (на каждые 10 м 
3 

помещения - 0,3 

м 
2 

площади окна).  

- Отверстие для притока наружного воздуха, не менее 8 см 
2 

на 1 

кВт номинальной мощности котла, или 30 см 
2 

на 1кВт в случае 

притока воздуха изнутри здания.  

- Канал естественной вентиляции в верхней части помещения.  

 

ВНИМАНИЕ: Если в помещении установлен вытяжной вентилятор, 

необходимо обеспечить дополнительный приток воздуха чтобы 

избежать попадания дымовых газов и повреждения горелки в 

результате обратной тяги.  

 

- Вводы прямого и обратного трубопровода системы отопления.  

- Ввод трубопровода холодного водоснабжения.  

- Вводной трубопровод ГВС  (бытовой) воды (если котел EL с теплообменником)  

- Дренажный сток (трубопровод, трап, приямок и т.д.)  

- Источник электропитания, размещенный на отдельном АЗС (автомате защиты сети) вводного щитка 220В 16А с 

заземлением.  

- Стены помещения должны быть оштукатурены, пол выровнен, покрыт кафельной плиткой либо окрашен. 

 
Рис. 4 Минимальные расстояния до стен 
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Рис.  Барометрический регулятор тяги с 

Рис. 8 Пример установки дымохода через стену 

Присоединение к вытяжной трубе (дымоходу)

должна быть двустенной, 
теплоизолированной, с внешним 
слоем из нержавеющей или 
оцинкованной стали. Не 
используйте однослойный 
компонент дымохода при уста-
новке внешней части дымохода. 
Однослойный компонент 
дымохода, выходящий на улицу, 
позволяет охлаждаться дымовым 
газам, что приводит к выпадению 
конденсата, ухудшению тяги и 
снижению эффективности работы 
горелки.  
Окончание дымохода, 
выходящего на улицу может быть 
исполнено в виде антиветрового  
дефлектора.  
В любом случае верхний срез 
дымохода должен быть не ниже 
условной поверхности обратного 
конуса 1:3.   
 

ВНИМАНИЕ: К каждому котлу 
необходимо устанавливать свой 
отдельный дымоход!!! 
  
  
 

Разрежение в дымоходе при измерении  в точке до  регулятора тяги 

должно быть не менее 0,10" водного столба  по тягомеру, 
поставляемому с котлом (опция).

Если дымовая труба высотой более 8 м, и разрежение в топке больше 
0,15 ” водяного столба по датчику тяги, рекомендуется установка 
барометрического регулятора тяги (опция). 
 
Низкочастотная вибрация котла во время его работы говорит о недо-

статочной тяге в дымоходе.

тройником (опция)
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Установка горелки 

 
1. Распакуйте горелку Energylogic, извлеките первичный подогреватель топлива, коробку с топливным насосом и 
топливозаборной арматурой. Проверьте комплектность: 
- горелка в сборе; 
- первичный подогреватель в сборе; 
- топливный насос, манометр, вакуумметр; 
- топливный фильтр; 
- топливозаборная арматура, 4 конусные гайки, красный маслостойкий шланг; 
- электрораспределительная коробка с счетчиком моточасов. 

 

 
 

Электрические подключения 

 
 

ВНИМАНИЕ: Обязательно используйте автоматический выключатель на 
16А и медный провод с сечением жил не менее 2,5 мм². 
 
1. Установите распределительную коробку 2 счетчика мото-часов на 
обшивке котла. Убедившись, что длинна, питающего кабеля горелки, 
достаточна для подключения к розетке 3 на распределительной коробке 
без натяжения! 
 
2. Подведите и подключите питающий кабель от автоматического 
выключателя к распределительной коробке 2. 
 
3. Подведите и подключите питающий кабель от распределительной 
коробки 2 счетчика мото-часов к топливному насосу горелки. 
 
4. Подведите и подключите питающий кабель от распределительной 
коробки 2 счетчика мото-часов к пульту управления котлом 1. 
 
ВАЖНО: Провод заземления должен быть присоединен к контакту 
заземления в распределительной коробке 2 счетчика мото-часов. 
 
Подробное описание электрических подключений указано в инструкции на 
пульт управления котлом и в инструкции на горелку. 

 
 

2. Смонтируйте горелку на фланец передней 
дверцы котла, установив между фланцем горелки и 
фланцем котла прокладку 1 (рис. 8) 
 
3. Равномерно затяните крепежные болты и гайки. 
 
4. Горелка должна быть смонтирована под 
небольшим уклоном (5°) в сторону котла. 

 
 

 5. Установите подогреватель при помощи хомутов 2 и 
крепежных болтов 3 подсоедините электрический 
кабель 4 подогревателя и тонкую медную трубку 5/16” 5 
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Рис. 10 Топливный фильтр и насос. 

Не подводите топливо из бака, находящегося 

удаление воздуха из топливной системы(см стр. 16).  

Подключение топливной линии 

 
 
 

ВНИМАНИЕ: Представительство компании Energylogic в России рекомендует осуществлять забор топлива из нижней 
части емкости.  
 
Используйте только топливо из бака внутри помещения (расходного). 
вне помещения, особенно из подземного бака напрямую к котлу. При необходимости используйте отдельный 
топливный насос, подающий топливо из внешнего бака в расходный топливный бак.  

 
 ВНИМАНИЕ: Для устойчивой работы горелки в топливной 
линии не должно быть воздуха! 
Производительность насоса небольшая, так что для 
прокачки ВСЕГО воздуха требуется несколько минут. Пузыри 
воздуха и даже небольшие пульсации в топливном потоке от 
насоса недопустимы и должны быть устранены. В противном 
случае при запуске горелки датчик пламени не зафиксирует 
достаточную яркость пламени и отключит горелку.  
 
Во время эксплуатации в зависимости от качества топлива 
возникнет необходимость обслуживать топливный фильтр. 
При этом, происходит нарушение герметичности топливной 
линии, которая восстанавливается при сборке  топливного 
фильтра. Но воздух, который попадет в систему, нарушит 
работу горелки. Для этого необходимо произвести 

 

1. Установите топливный фильтр на топливной емкости, либо в нижней части емкости; 

 

ВАЖНО:  Забор топлива должен осуществляться на расстоянии не менее 10 см от дна топливного бака, чтобы 
предотвратить всасывание осадка. Топливная емкость должна быть надежно зафиксирована на бетонном либо 
металлическом основании, смещения емкости не допустимы.  
 
2. Смонтируйте топливный насос таким образом, чтобы он был ниже топливного фильтра, располагался 
ГОРИЗОНТАЛЬНО и как можно ближе к точке забора топлива. Топливная линия от фильтра до насоса должна быть 
максимально короткой; 

 
 

15
0 м

м 1 /2"

1 м.



медной трубки и развальцуйте их. Используйте специальный инструмент (вальцеватель) для систем кондиционирования.  

    

    

 
ВНИМАНИЕ: Используйте ТОЛЬКО медную кондиционерную трубу размером 3/8". При соединении медной трубки к 
штуцерам необходимо развальцевать концы этой трубки специальным инструментом. Внутренняя поверхность 
конуса (45°) должна быть ровной, без задиров, чтобы обеспечить герметичность соединения. Не используйте 

обжимные фитинги. Не используйте лён или тефлоновую ленту (фум) для уплотнения соединений.  
 
4. Придав трубке нужную форму, соедините с её помощью фильтр и насос. Не допускайте изломов медной 
трубки, изгибы должны быть плавными и выполнятся аккуратно. Для отрезания медной трубки используйте 
труборез. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Пункты 3 и 4 не обязательно выполнять в приведенной последовательности. Можно сначала 
развальцевать и присоединить один конец медной трубки, затем придать трубке нужную форму, а после отрезать ее 
от бухты. Перед развальцовкой не забывайте надевать конусные гайки!  
 
4.1 Если соединение насос-фильтр должно быть гибким используйте маслостойкий шланг идущий в комплекте. Для 
этого отрежьте куски медной трубки длиной 5-10 см. Надев гайки, развальцуйте концы, нанесите небольшое кол-во 
герметика (идет в комплекте к горелке Energylogic) на трубки в тех местах, на которые оденете маслостойкий шланг. 
Зафиксируйте куски медной трубки на фильтре и насосе при помощи конусных гаек, соедините куски трубки 
шлангом, зафиксируйте шланг при помощи автомобильных стальных хомутов. 
 
5. Соедините топливный насос с первичным подогревателем масла на горелке. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Медная трубка, как правило, выполнена в виде бухты 15-30 метров и уложена витками. 

3. Отрежьте необходимое количество (от насоса до фильтра) медной трубки. Наденьте конусные гайки на концы 

нанестигерметик

1 мм

мин.R55мм.

Подключение топливной линии 


